
Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

3

HN

In=32A

Un=400VAC

Icu=6kA

B

-F6.1

Rezerwa

-

--

--

6

2

-F7.1

I∆n=30mA

B

In=16A

Un=230VAC

Icu=6kA

HNB

typ AC

N1

- SALA 10

N2XH-J 3x2,5mm²

Gniazda ogólne

--

10

Gniazda

2

-F8.1

I∆n=30mA

B

In=16A

Un=230VAC

Icu=6kA

HNB

typ AC

N2

1-fazowy

3x2,5mm²
N2XH-J

Sala 10-klimatyzacja

--

11

Wypust

2

-F9.1

I∆n=30mA

B

In=16A

Un=230VAC

Icu=6kA

HNB

typ AC

N3

1-fazowy

3x2,5mm²
N2XH-J

Sala 10-Szafa GPD

--

12

Wypust

2

-F10.1

I∆n=30mA

B

In=16A

Un=230VAC

Icu=6kA

HNB

typ AC

N4

2

-F11.1

I∆n=30mA

B

In=16A

Un=230VAC

Icu=6kA

HNB

typ AC

N5

1-fazowy

3x2,5mm²
N2XH-J

Sala 10-Centrala alarmowa

--

13

Wypust
 AW + PODSTAWOWE

3x1,5/4x1,5mm²
N2XH-J

Oświetlenie-Sala 10

--

14

Oświetlenie

L1L2L3

N
PE
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