=

L1L2L3 o
. 19-1612 SPBT2 | HNC
Q In=16A 2802 F3. In=40A
- T2 FHE“XX lou=6kA
2 280VAC i 2 Un=230/400VAC
12.5kA [An=30mA
=Dy
I HN K HN K HN
F32 lcu=6kA Fi1 lcu=6kA Fa J< leu=6kA
"HE'_ In=16A "HE'_ In=16A "HE'_ In=10A
X B X B X B
i Un=230VAC i Un=230VAC i Un=230VAC
I~ I~ I~
_ _ I_
N -
Vat
N1 ° - °
1 /. 2 /. 3 /.
TB-PG ZASILANIE_Z_RP-P_OBW._1 | 0CHRONA_PRZECIWPRZEPIECIOWA GNIAZDA_OGOLNE GNIAZDA_OGOLNE OSWIETLENIE-AW+PODSTAWOWE
N2XH-J 3x4mm2 T1+T2 N2XH-J 3x2,5mm2 Rezerwa N2XH-J 3x1,5/4x1,5mm2
- ADRES fa H
UL. SW. ANTONIEGO 29, 97-200 TOMASZOW MAZ. PO TANT | mgr inz. Tomasz Dabrowski
dz. nrewid. 279/1, OBREB 12 upr. nr LOD/4535/PBE/21
TOMASZ DABROWSKI INWESTOR "POWIAT TOMASZOWSKI PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Przybyt
, , SPRAWDZAJACY
97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI, UL. SW. ANTONIEGO 41 | | ELEKTRYKA | UPr- nr 162/02/We
INWESTYCJA n
MODERNIZACJIA INSTALACII ELEKTRYCZNE] | RYSUNEK SCHEMAT TABLICY TB-PG BRANZA SKALA DATA NR
W BUDYNKU A - ZSP nr 1"
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ELEKTRYCZNA b/s 09.2024 | E13




