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TB-S1 - arkusz 2 GNIAZDA_TV
N2HX-J 3x2,5mm2

GNIAZDA_PORZĄDKOWE
N2HX-J 3x2,5mm2 N2HX-J 3x1,5/4x1,5mm2

TB-S2 - arkusz 2 GNIAZDA_TV
N2HX-J 3x2,5mm2

GNIAZDA_PORZĄDKOWE
N2HX-J 3x2,5mm2

OŚWIETLENIE
N2HX-J 3x1,5/4x1,5mm2

TB-S5/8 - arkusz 2 GNIAZDA_TV
N2HX-J 3x2,5mm2

GNIAZDA_PORZĄDKOWE
N2HX-J 3x2,5mm2

OŚWIETLENIE
N2HX-J 3x1,5/4x1,5mm2

TB-S6 - arkusz 2 GNIAZDA_TV
N2HX-J 3x2,5mm2

GNIAZDA_PORZĄDKOWE
N2HX-J 3x2,5mm2

OŚWIETLENIE
N2HX-J 3x1,5/4x1,5mm2

TB-DŻ - arkusz 2 GNIAZDA_LODÓWKA GNIAZDA_PODGRZEWACZ_WODY

N2HX-J 3x2,5mm2
OŚWIETLENIE

N2HX-J 3x1,5/4x1,5mm2N2HX-J 3x2,5mm2

5 6 7
OŚWIETLENIE-AW+PODSTAWOWE
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DATASKALA NRBRANŻA

PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Dąbrowski
upr. nr LOD/4535/PBE/21ELEKTRYKA

"MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
W BUDYNKU A ­ ZSP nr 1"
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 29, 97-200 TOMASZÓW MAZ.
dz. nr ewid. 279/1, OBRĘB 12
"POWIAT TOMASZOWSKI
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. ŚW. ANTONIEGO 41

SCHEMAT TABLICY TB-S1, TB-S2, TB-S5/8,
TB-S6, TB-DŻ-ARKUSZ 2

PROJEKTANT mgr inż. Andrzej Przybył
upr. nr 162/02/WŁELEKTRYKA

SPRAWDZAJĄCY


