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115
202+45

574

53
9

833
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60 120 60
240
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19
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488

1027

66
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272

297 90 333
720
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424
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1.02 Sala nr 1
Hpom.=3,89m 1.03 Sala nr 2

Hpom.=3,90m

1.05 Sala nr 5
Hpom.=3,86m

1.04 Sala nr 8
Hpom.=3,82m

1.01 Komunikacja
Hpom.=3,89m

1.07 Sala nr 6
Hpom.=3,91m

1.09 WC "B"
Hpom.=3,48m

1.08 Dyżurka
Hpom.=3,86m

1.06 Magazynek
Hpom.=3,71m

ZAST. POMIESZCZEŃ PARTERU
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

1.01 Kominikacja 69.97
1.02 Sala nr 1 30.93
1.03 Sala nr 2 44.89
1.04 Sala nr 8 32.30
1.05 Sala nr 5 67.98
1.06 Magazynek 7.62
1.07 Sala nr 6 30.91
1.08 Dyżurka 15.07
1.09 WC "B" 13.65

SUMA POWIERZCHNI 313.32

PW
P

TB-S1-3
h=1,1m

2x

2x

TB
-S1

-6
h=

0,3
m

2x

RP0-10
h=0,3m

2x

2x
TB

-S5
/8-

6
h=

0,3
m

2x

TB-S5/8-4
sufit

2x

2x

TB-DŻ-4
h=1,1m

2x

RP0-9
h=istn.

PEL1

TB-S1-1
h=1,1m

PEL2

TB-S1-5
h=2,2m

TB-S1

2x

PEL1

TB-S2-1
h=1,5m

PEL2TB-S2-5
h=2,2m

TB-S2

TB
-S2

-6
h=

0,3
m

TB-DŻ

TB
-DŻ

-4,
 h=

1,1
m

TB-DŻ-4
h=1,1m

2x
PEL1

TB-S5/8-1
h=1,1m

PEL2

TB-SP5/8

TB-S5/8-3
h=1,1m

TB-S5/8-5
h=2,2m

PEL2 TB-S6-5
h=2,2m

TB-SP6

PEL1

2x

TB-S6-1
h=1,1m
TB-S6-3
h=1,1m

2x
TB-S6-5
h=1,1m

PEL2TB-S5/8-5
h=2,2m

PEL1

2x

TB-S5/8-2, h=1,1m

TB-S5/8-4,  h=1,1m

TB-S5/8-6
h=0,3m

RPO

DA
TA

DA
TA

RJ
45

 2x

PEL1

USZCZEGÓŁOWIENIE: OZNACZENIE NA PLANIE:

PEL1 DATA

RJ45 2x

RJ
45

PEL2
PEL2

2x

2x

RJ45

RP0-6
Kurtyna

2x
TB-S6-5
h=0,3m

TB-DŻ-6
h=2,2m

2x
TB-DŻ
h=1,1m

RP0-7
h=2,5m

2x

PEL1TB-DŻ-1
h=1,1m

HD
MI

HDMIRP0-8
rezerwa

Wypust 230V oraz LAN
w szafce p/t zamykanej
na klucz-rezerwa dla
RCP
h=1,5m

istn. rozdz.
Strzelnicy
bez zmian

2xTB-S6-3,  h=1,1m

2xTB-DŻ-3, h=0,3m
2xTB-DŻ-3, h=0,3m

2x

2x
2x

TB-S2-3, h=1,5m 2x
TB-S2-3, h=1,5m

PWP

Proj. zas. RP1, RP2
2x(N2XH-J 5x16)mm2

Proj. zas. RP0
N2XH-J 5x16mm2

Kabel HDMI prowadzić podtynkowo

TB-DŻ-5
h=0,5m 2x

WC B

RZUT PARTERU

2x

PEL1

PEL2

TB-S12

RP2

PWP

PWP

GSU

RG

HDMI

MSU
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