RZUT II PIETRA

Gniazdo 230V AC podwojne

Gniazdo DATA 230V AC pojedyncze

Gniazdo 230V AC IP44 pojedyncze

Gniazdo 230V AC n/t montowane na suficie

Puszka p/t do polgczer AGD

Cniazdo HOMI (natynkowe—montaz na suficie, podtynkowe-montaz na scianie

Zestaw gniazd 2xDATA, ZxRJ45

Zestaw gniazd 1x230V AC, 1xkJ45

Wypust trojfazowy 0,4kV

Wypust jednofazowy 230V
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RZUT PIETRA II 3.10 Pokdj pedagoga 13.43
SUMA POWIERZCHNI 424.58

== Rozdzielnica glowna
B Projektowane rozdzielnice natynkowe w salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych.
Przykladowe oznaczenie: TB-tablica bezpiecznikowa, S12-sala nr 17
B Projektowane rozdzielnice podtynkowe pigtrowe.
Przykfadowe oznaczenie: RPZ2—-rozdzielnica pigtrowa, pigtro 2
> Skrzynka z elementem wykonawczym przeciwpozarowego wylqcznika prqadu
w Flement uruchamiajgcy (przycisk) przeciwpozarowego wylqcznika produ z podwdjng
- sygnaliacjg LED
Gfowna szyna uziemiajgea
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